Regiondlny drad verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote
UL Sama Tomadika 14, 979 01 Rimavska Sobota
Cislo spisu; A/2022/ 1860 v Rimavskej Sobote 21,12.2022

ROZHODNUTIE

Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote ako prisluing orgin podl'a § 3
ods. | pism. ¢) v spojeni s prilohou ¢. | bod 22 a % 6 ods. 3 pism. g) a y) zikona & 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpare a rozvoji verginéhe zdravia a o zmene a doplneni nicktoryeh zikonov v sneni neskorsich predpisov
{dalej len zdkon & 355/2007 Z. z), po preskimani Hadosti Gfastnika konania Ing. Martina Magica -
TECHPROJEKT, Skultétyho 1985/8, 979 01 Rimavskd Sobota, I¢0: 40727238, na povolenie druhej
vinimky na pouZivanie pitnej vody, ktord nespliia limity ukazovatel'ov kvality pitnej vody v ukazovatel;
dusinany vo vodirenskom zdroji Tachty - vrt HT 2, na ziklade zistenych podkladov podiia § 12 ods. 3
pism. f) a k), § 13 ods, 4 pism. m) v spojeni s § 17 ods. 5 pism. ¢} zikona & 3552007 Z. 2. a podla § 46 a
47 zakona &. T1/1967 Zb. o sprivnom konani v zneni neskorsich predpisov (dalej len sprivny poriadok)
rozhodol

takto:

Ziadosti Gastnika konania Ing. Martina Magica - TECHPROIEKT, Skultétyho 1985/8, 979 0]
Rimavski Sobota, 1CO: 40727238, prevadzkovateFa verejného vodovodu v obei Tachty, doruéenej diia
21,11.2022, sa vyhovuje a podl'a § 13 ods. 4 pism. m} v spojeni s § 17 ods. 5 pism. ¢) zikona & 355/2007 7,
£ 5 nivihom na povolenie druhej vynimky na poufivanie pitnej vody, ktord nespliia limity
ukazovatel'ov kvality pitnej vody v ukazovateli dusitnany va vedirenskom zdroji Tachty — vet HT 2 sa
stililasi.

Vinimka pre ukazovatel dusiénany s najvyidou povolenou hodnotou 70 mg/l sa vyddva pre
vodirensky zdroj Tachty - vet HT 2, ktory zasobuje obyvatefov abee Tachty, a to na obdobie troch
rokov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhednutia.

Zaroved sa podfa § 12 ods. 3 pism. 1) zikona & 35572007 Z, 2. zakazuje potas platnosti tejto
vynimky pouivat’ pitnii vodu na pripravu dojéenskej stravy.

Voda z uvedeného vodirenského zdroja zérovedi nie je vhodnd na pitie a priprava stravy pre deti do 7
rokov, na pitie a pripravu stravy v predikolskych zariadeniach 3 na pitie a pripravu stravy tehotnvch
a dojéiacich Fen.

O tejto skutoénosti musi prevadekovatel verejného vodovodu podla § 17 ods. & pism. a) zdkona &
355/2007 Z. 2. bezodkladne informovat' spotrebitelov, orginy samosprivy a prisludnych detskych lekirov
& informiciu aktualizovar v savislosti s pahybom obyvatelov obee Tachty (pristshovani, novonaradeni),

Sucasne sa podls § 12 ods. 3 pism. k) zikona & 3552007 7.z ukladd povinnost' zabezpetit
monitorovanie kencentricie dusiénanoy v predmetnom voddrenskom zdroji pofas obdobia udelenia
vinimky raz mesadne avysledky bezodkladne prediladat’ na miestne prisluing regionilny drad
verejného edravoinictva,

Odiévodnenie

Utastnik konania #iadostou podanou podl'a naleZitosti stanovenyeh v § 17c ods. | zikona & 355/2007
L. 2., doruenou dita 21.11.2022, po2iadal Regiondlny drad verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavske)
Sobote (d'alej len organ verejného zdravomictva) o povolenic druhej vimimky na pouZivanie pitnej vody,
ktord nespliia limity ukazovatelov kvality pitnej vody v ukazovateli dusiCnany s najvy$Sou povolenou
hednotou 70 mg/l vo vodirenskom zdroji Tachty — vrt HT 2, z ktorého je zdsobovang obec Tachty — celkovo
413 obyvatelov, vritane zikladnej a materskej gkoly. V zasobovanej oblasti sa nenachidzajio FHadne daldie
vodirenské zdroje vyhovujicej kvality a vydatnosti, ktoré by bolo moiné vyuZivat' na zasobovanie obee
pitnou vodou,

Vodarensky zdroj Tachty — vit HT 2 je zrealizovany ako 80 m hibokd vitand studfia s vyhldsenymi
ochrannymi pismami L a 11, stupfia a povolenim na osobitné uZivanie véd na odber 85 m’ odoberanej vody
na defl. Nad studfiou je osadend Gerpacia stanica a 150 m’ vodojem, v kiorom je umiestnend Gpraviia vody na
odstrafovanic  dusinanoy pozostavajiica z automatickych filtrov VAS 140 P aVAS 140 N so 4
membrinovymi  nanofiltrami  LP21-8. Epidemiclogickd  bezpetnost pitnej vody je zabezpetovana
automatickym divkovanim chléranu sodného divkovacim cerpadlom do potrubia odberu vody s viizbou na
impulzy vodomeru,

=
=



Limitnd hodnotu 50 mg/l pre dusiénany v pitng vode uréuje vyhliska MZ SR & 247/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovujiu podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manafmente rizik pri zisobovani pitnou vodow v mmeni neskorich predpisov. Limitni
hodnota pre dusiénany ma charakter najvysie) mﬁdmeij hodnoty, ktorej prekrodenie vyluduje pouZitic vody
ako pitnej vody. PouZivanie pitnej vody, ktord nesplia limitné hodnoty je moiné iba v pripade, ak je
orginom verginého zdravotnictva povolend vynimka na jej pouitie,

Rorhodnutie o prvej vimimke na pouZivanie pitnej vody, ktord nesplia limity ukazovatel'ov kvality
pitnej vody v ukazovateli dusitnany, bolo pre predmetny vodirensky zdroj vydané orginom verejného
edravotnictva dia 20.11.2019 pod & A201901821, ato ma obdobie troch rokov od nadobudnutia
privoplatmosti rozhednutia, s najvySiou povolenou hodnotou 80 mg/l, Pofas obdobia udelenia vinimky mal
doddvatel' pitnej vody zabezpedit’ monitorovanie koncentracie dusitnanov v predmetnom vodarenskom
2droji raz mesaéne a vysledky predkladat’ orginu verejného zdravotnictva, Visledky nepreukazali zniZenie
limitnej hodnoty, resp. wisadné zmeny v ukazovateli dusiénany pofas obdobia platnosti prvej vinimky.
Podla vysledkov uvedeného prevadzkového monitoringu bola najvy3dia namerand hodnota dusi®nanov vo
vodirenskom zdroji za sledované trojroéné obdobie 61,4 mg/, najniZiia hodnota 41,8 mg/l a priemerni
hodnota dosahovala 51,7 mg/l.

Utastnik konania pofas trvania prvej vimimky prijal opatrenia za déelom zlepfenia kvality vody vo
verejnom vodovode, a to navrhom rozéirenia dpravy pitnej vody o d'al3i stuped technoldgie na odstrafiovanie
dusi¢nanov. Svoju ZFiadost' o udelenie druhej vimimky oddvodiiuje potrebou éasového priestoru na realiziciu
navrhovanych opatreni na zabezpetenie zdravotne bezpetnej pitnej vody. V sGasnosti mi Obee Tachty ako
vlastnik verejného vodovodu schvalené finanéné prostriedky od Ministerstva voitra Slovenskej republiky na
dobudovanic technolgie na Gpravu pitng] vody — doplnenie existujicej technologie na odstrafovanie
dusi¢nanov o 2. stupei filtricie. Po realizdcii dalSicho stupha Gpravy vody bude technoldgia pozostivat z 2
mechanickych filtrov a $tyroch polyfosfatovych filirov, Cerpgdla Grundfos CRIZ-15 A-P-A-E s 1000 |
tlakovou nadobou, d'alej z 2 automatickych filtrov VAS 140 P Osmonics Magnum 64C a z 2 automatickych
filrov VAS 140 N Osmonics Magnum 64C a z 2 rovnakych cerpadiel Grundfos CRI3-25 A-P-I1-E,
osadenych vedla seba. Poslednym zariadenim navrhovang technologie si 4 povedné membrinové filtre
LP21-8040 ako druhy stuped odstrafiovania nitritov, na konei bude osadeny vodomer Sensus typ 620.
Pm«irm:ml.'l tﬂchnu]ﬁgiu orgin vergjného zdravotnictva posidil a dita 17.06.2022 vydal sahlasné rozhodnutic

. A/2022/01016 k jej realizicii. Do Easu dobudovania 2. stupfa filtracie prevadzkovatel’ navrhuje pravidelnd
vimenu filtrov na jestvujicom filtrafnom zariadeni, vritane _]ehu obvyklej pravidelng Odrzby a
monitorovanie kvality vody vo frekvencii raz mesalne.

Vezhl'adom k tomu, Ze #isobovanie pitnou vodou v obei nemoZne zabezpedit’ inak a organ verejného
zdravotnictva nema vedomost’ o tom, Fe by potas obdobia trvania prvej vinimky doflo k pofkodeniu zdravia
Fudi, v zdujme ochrany vergjného zdravia rozhodol tak, ako sa uvidza vo viroku tohto rozhodnutia.

Ziadatel' uhradil sprivny poplatok eKolkom diia 30.11.2022 vsilade so zidkonom o spravaych
poplatkoch (doloZenym potvrdenim o dhrade spravneho poplatku [D: NO1-301122-0618).

Poutenie
Podl'a § 53 a § 54 spravneho poriadku proti tomuto rozhoednutiuv medno podat’ odvolanie v lehote do
15 dni odo dita jeho dorufenia na Regionalny Grad verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote,
Ll Bama Tomagika 14, 979 0] Rimavska Sobota,
Toto rozhodnutie je po vyterpani riadnych opravnych prostriedkov preskimatelné spravoym sidom
podla zikona &. 1622015 7.z, Spravny stdny poriadok v zneni neskorsich predpisov.

Doruéi sa do elektronickej schrinky,
s fikciou dorudenia do vlastnych rik:
Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT, Skultétyho 1985/8, 979 01 Rimavska Sobota

Ma vedomie:
|. Obec Tachty, 980 34 Tachty 152
2. Urad verejného zdravotnictva SR, Trnavské 52, 826 45 Bratislava
3. RUVZ so sidlom v Rimavskej Sobote
—odd. HDM, odd. HVBPKY, odd, EPID, odd. PPL

Mgr. MUDr. Tatiana Majanovi
regiondlna hygienitka



